
Action "Développement Durable" au sein d'une DSI 
d'Université 

Cyrille Bonamy1, Patrick Billa2, Henri Meurdesoif3 
1 Laboratoire LEGI, 2 CRI - Université Lille 1,  3 UMS Icare 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Objectifs et Faits marquants 
 

• Démarche éco-responsable, réduction impact environnemental 
• Priorité : action sur la salle serveur et notamment son urbanisation 

• Principaux faits : corridor froid, mesure consommation électrique, PUE 
• Autres : création groupe de travail, wiki, cartographie température salle 
• Atouts : visible, concret, initiation d’une dynamique, mise en valeur 
• Effet rebond : ICARE, flux d’air salle onduleur, extension 1er corridor 

Salle principale après, 
avec corridor froid 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Etat des lieux 
 

• Salle de 331 m2 sur faux plancher, 381 kW climatisation  (avec free chilling) 
800kVA disponibles (dont 200 ondulés), système protection incendie ARGO55 

• Méconnaissance de la consommation énergétique du Datacentre 
• Vieilles machines obsolètes, dispersées sporadiquement 
• Méconnaissance inter-service d’où la présence de services redondants 
• Personnel motivé à engager une démarche éco-responsable 

Salle principale avant… 

Forces 
  
  - Visibilité de l’action 
  - Nombreuses entités concernées 
  - Effet rebond (ex. : ICARE) 
  - Motivation du personnel 

Faiblesses 
 
  - Moyens humains 
  - Coût, modes de financement 
  - Relations multi-entités 
   

Opportunités 
 
  - COP 21, Politique Mondiale 
  - Fusion Université Lille (IDEX) 
  - GIS EcoInfo 
  - Label européen CoC Datacentre 
  - Evolution usages informatiques 

Menaces 
 
  - Désir de croissance infinie 
  - Greenwashing 
  - Crise économique 
 

Quelques Chiffres 
 

• Consommation mensuelle ~ 150 kWatts.h 
• Coût corridor froid salle principale : 23 k€ + extension 7 k€         corridor 32 baies 
• Coût corridor froid salle ICARE : 18 k€         corridor 18 baies 

 

Salle principale après 
extension corridor froid 

Corridor froid 
ICARE 


